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ЭНЕРГО
МОНТАЖ

ÎÁÙÈÅ ÓÊÀÇÀÍÈßÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Íàñòîÿùèé àëüáîì ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ïðîåêòàõ ïî óñòàíîâêå è ìîíòàæó  
èçâåùàòåëÿ îõðàííîãî ïåðèìåòðîâîãî òðèáîýëåêòðè÷åñêîãî ÒÈÎ-01 Òðèáîíèê (äàëåå - 
èçâåùàòåëü). 

Èçâåùàòåëü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òåõíè÷åñêîå ñðåäñòâî, ñîñòîÿùåå èç áëîêà îáðàáîòêè 
ñèãíàëîâ è ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà. Èçâåùàòåëü ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ è 
ïåðåäà÷è òðåâîæíîãî èçâåùåíèÿ ïðè ìåõàíè÷åñêîì âîçäåéñòâèè íà ÷óâñòâèòåëüíûé 
ýëåìåíò è ýëåìåíòû êîíñòðóêöèé íà êîòîðûõ îí óñòàíîâëåí. Ðåêîìåíäóåìàÿ äëèíà çîíû 
îáíàðóæåíèÿ èçâåùàòåëÿ 250 ìåòðîâ. Ðåêîìåíäóåìàÿ ôîðìà ïðîêëàäêè ÷óâñòâèòåëüíîãî 
ýëåìåíòà - íåëèíåéíàÿ (ñèíóñîèäàëüíàÿ) â íåñêîëüêî ÿðóñîâ ïî îäíîìó ïîëîòíó îãðàæäåíèÿ. 

Èçâåùàòåëü ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ðåãëàìåíòà ÒÐ ÒÑ 020/2011 "Ýëåêòðîìàãíèòíàÿ 
ñîâìåñòèìîñòü òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ". 

Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà èçâåùàòåëè, âûïóùåííûå ïî 
ÒÓ 26.30.50-112-39803459-2021.

Ëèñò Íàèìåíîâàíèå Ïðèìå÷àíèå

2 Ñîäåðæàíèå

2 Îáùèå óêàçàíèÿ

3 Ñîñòàâ ñèñòåìû è åå ñâÿçü ñ äðóãèìè ñðåäñòâàìè îõðàíû

4 Ïðîêëàäêà ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà ïî îãðàæäåíèþ èç ñåòêè òèïà ÑÑÖÏ - Âàðèàíò ¹1

5 Ïðîêëàäêà ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà ïî îãðàæäåíèþ èç ñåòêè òèïà ÑÑÖÏ - Âàðèàíò ¹2

6 Ïðîêëàäêà ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà ïî îãðàæäåíèþ èç ñåòêè òèïà ÑÑÖÏ - Âàðèàíò ¹3

7 Ïðîêëàäêà ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà ïî îãðàæäåíèþ èç ïëîñêîé ñïèðàëè ÀÊË

8 Ïðîêëàäêà ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà ïî îãðàæäåíèþ èç ñåòêè òèïà "Ðàáèöà" áåç êàðêàñà

9 Ïðîêëàäêà ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà ïî îãðàæäåíèþ èç ñåòêè òèïà "Ðàáèöà" â ðàìî÷íîé 

êîíñòðóêöèè

10 Ïðîêëàäêà ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà ïî îãðàæäåíèþ èç ñåòêè ÏÊËÇ

11 Ïðîêëàäêà ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà ïî îãðàæäåíèþ èç êîëþ÷åé ïðîâîëîêè

12 Ïðîêëàäêà ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà ïî äåêîðàòèâíîìó îãðàæäåíèþ èç ìåòàëëè÷åñêèõ òðóá

13 Ïðîêëàäêà ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà ïî îãðàæäåíèþ èç ìåòàëëè÷åñêèõ ïðóòüåâ

14 Ïðîêëàäêà ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà ïî îãðàæäåíèþ èç ñåòêè òèïà ÌÀÕÎÍ-Ñòàíäàðò - 

Âàðèàíò ¹1

15 Ïðîêëàäêà ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà ïî îãðàæäåíèþ èç ñåòêè òèïà ÌÀÕÎÍ-Ñòàíäàðò - 

Âàðèàíò ¹2

16 Ïðîêëàäêà ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà ïî îãðàæäåíèþ èç ñåòêè òèïà ÌÀÕÎÍ-Ñòàíäàðò - 

Âàðèàíò ¹3

17 Ïðîêëàäêà ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà ïî îãðàæäåíèþ èç ìåòàëëè÷åñêèõ ëèñòîâ - Âàðèàíò ¹1

18 Ïðîêëàäêà ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà ïî îãðàæäåíèþ èç ìåòàëëè÷åñêèõ ëèñòîâ - Âàðèàíò ¹2

19 Ïðîêëàäêà ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà ïî îãðàæäåíèþ èç ìåòàëëè÷åñêèõ ëèñòîâ - Âàðèàíò ¹3

20 Ïðîêëàäêà ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà ïî äåðåâÿííîìó îãðàæäåíèþ

21 Ïðîêëàäêà ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà ïî êîçûðüêó èç êîëþ÷åé ïðîâîëîêè

22 Ïðîêëàäêà ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà ïî êîçûðüêó èç ñåòêè ÑÑÖÏ

23 Ïðîêëàäêà ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà ïî êîçûðüêó îãðàæäåíèÿ èç ïëîñêîé ñïèðàëè ÀÊË

24 Ïðîêëàäêà ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà ïî êîçûðüêó îãðàæäåíèÿ èç îáúåìíîé ñïèðàëè ÀÊË

25 Ïðîêëàäêà ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà ïîä íàæèìíûì êîçûðüêîì ìîíîëèòíîãî îãðàæäåíèÿ

26 Ïðîêëàäêà ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà ïî êîçûðüêó îãðàæäåíèÿ èç ñïèðàëè ÀÊË íà êðûøå 

çäàíèÿ

27-28 Óçëû êðåïëåíèÿ ýëåìåíòî ïåðèìåòðàëüíîé îõðàííîé ñèñòåìû
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Ð 2
ËèñòîâËèñòÑòàäèÿÈçâåùàòåëü îõðàííûé ïåðèìåòðîâûé 

òðèáîýëåêòðè÷åñêèé ÒÈÎ-01
 Òðèáîíèê

13.03.2023

13.03.2023

13.03.2023Óòâ.

Ïðîâ.

Ðàçðàá.

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäï. Äàòà

Íàòûêàí

Øèðîêîâ

Äåãòÿðåâà
Ñîäåðæàíèå è Îáùèå óêàçàíèÿ



ЭНЕРГО
МОНТАЖ
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îãðàæäåíèÿ

Ãðóíò

Ñòîéêà
îãðàæäåíèÿ

Ñîñòàâ ñèñòåìû è åå ñâÿçü ñ äðóãèìè ñðåäñòâàìè îõðàíû

Ïîç. ¹ Íàèìåíîâàíèå 

1 Áëîê îáðàáîòêè ñèãíàëîâ èçâåùàòåëÿ ÒÈÎ-01 
Òðèáîíèê

2 Òðèáîýëåêòðè÷åñêèé êàáåëü 
(÷óâñòâèòåëüíûé ýëåìåíò)

3 Îêîíå÷íîå óñòðîéñòâî

4 Ïðèåìíî-êîíòðîëüíîå îáîðóäîâàíèå

5 Êîìïëåêò êðåïëåíèÿ (óñëîâíî íå ïîêàçàí)
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Ð 3
ËèñòîâËèñòÑòàäèÿÈçâåùàòåëü îõðàííûé ïåðèìåòðîâûé 

òðèáîýëåêòðè÷åñêèé ÒÈÎ-01
 Òðèáîíèê

13.03.2023

13.03.2023

13.03.2023Óòâ.

Ïðîâ.

Ðàçðàá.

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäï. Äàòà

Íàòûêàí

Øèðîêîâ

Äåãòÿðåâà

Ñîñòàâ ñèñòåìû è åå ñâÿçü ñ äðóãèìè 
ñðåäñòâàìè îõðàíû
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ОХР00001-23-ТИО.АТУ

Р 4
ЛистовЛистСтадия

трибоэлектрический ТИО-01

Дегтярева

 Трибоник

16.02.2023

16.02.2023

16.02.2023Утв.

Пров.

Разраб.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Натыкан

Широков

Прокладка чувствительного элемента по 
ограждению из сетки типа ССЦП

Вариант №1

ББОО
СС

  3    2  
Шаг 

крепления ЧЭ

  4  

  1  

Стойка 
ограждения

Стойка 
ограждения

Стойка 
ограждения Грунт

Металлическая сетка типа ССЦП

Прокладка чувствительного элемента по ограждению из сетки типа ССЦП - Вариант №1

№
поз. Наименование Марка (обозначение) Н/н Кол. Примечание

1 Блок обработки 
сигналов

Извещатель охранный 
периметровый трибоэлектрический 
ТИО-01 Трибоник

430596000001
_Гамма 1 шт.

2 Чувствительный 
элемент

Кабель трибоэлектрический 
КТПЭВВ 2х0,35 (Gamma-4CBL1041) 

4305505301000225
_Гамма 600 м

3 Оконечное 
устройство

Устройство оконечное извещателя 
охранного периметрового
ТИО-01 Трибоник

430596000009
_Гамма 1 шт.

4 Стяжка кабельная 
стальная СКС 4,6х200 10020520001464 2400 шт.

Допускается применения 
других способов и 
элементов для крепления ЧЭ

Оконечное
устройство

Чувствительный 
элемент (ЧЭ) 

Крепление
ЧЭ 

Блок 
обработки
сигналов

1 Способы монтажа и крепления элементов периметральной охранной системы подробнее указаны в  
разделе "Узлы крепления элементов периметральной охранной системы".
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ОХР00001-23-ТИО.АТУ

Р 5
ЛистовЛист

трибоэлектрический ТИО-01Широков

Дегтярева

Трибоник

16.02.2023

16.02.2023

16.02.2023Утв.

Пров.

Разраб.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Натыкан

Прокладка чувствительного элемента по 
ограждению из сетки типа ССЦП

Вариант №2

ББОО
СС

Шаг 
крепления ЧЭ

Стойка 
ограждения

Стойка 
ограждения

Стойка 
ограждения Грунт

Металлическая сетка типа ССЦП

Прокладка чувствительного элемента по ограждению из сетки типа ССЦП - Вариант №2

№
поз. Наименование Марка (обозначение) Н/н Кол. Примечание

1 Блок обработки 
сигналов

Извещатель охранный 
периметровый трибоэлектрический 

ТИО-01 Трибоник

430596000001
_Гамма 1 шт.

2 Чувствительный 
элемент

Кабель трибоэлектрический 
КТПЭВВ 2х0,35 (Gamma-4CBL1041) 

4305505301000225
_Гамма 600 м

3 Оконечное 
устройство

Устройство оконечное извещателя 
охранного периметрового

ТИО-01 Трибоник

430596000009
_Гамма 1 шт.

4 Стяжка кабельная 
стальная СКС 4,6х200 10020520001464 2400 шт.

Допускается применения 
других способов и 
элементов для крепления ЧЭ

1 Способы монтажа и крепления элементов периметральной охранной системы подробнее указаны в  
разделе "Узлы крепления элементов периметральной охранной системы".

  3  
Оконечное

устройство

  2  
Чувствительный 

элемент (ЧЭ) 

  4  
Крепление

ЧЭ 

Блок 
обработки
сигналов

  1  
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ОХР00001-23-ТИО.АТУ

Р 6
ЛистовЛистСтадия

трибоэлектрический ТИО-01

Дегтярева

16.02.2023

Шифр:

16.02.2023

16.02.2023Утв.

Пров.

Разраб.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Натыкан

Широков

Прокладка чувствительного элемента по 
ограждению из сетки типа ССЦП

Вариант №3

ББОО
СС

Шаг 
крепления ЧЭ

Стойка 
ограждения

Стойка 
ограждения

Стойка 
ограждения Грунт

Прокладка чувствительного элемента по ограждению из сетки типа ССЦП - Вариант №3

Металлическая сетка типа ССЦП

№
поз. Наименование Марка (обозначение) Н/н Кол. Примечание

1 Блок обработки 
сигналов

Извещатель охранный 
периметровый трибоэлектрический 

ТИО-01 Трибоник

430596000001
_Гамма 1 шт.

2 Чувствительный 
элемент

Кабель трибоэлектрический 
КТПЭВВ 2х0,35 (Gamma-4CBL1041) 

4305505301000225
_Гамма 600 м

3 Оконечное 
устройство

Устройство оконечное извещателя 
охранного периметрового

ТИО-01 Трибоник

430596000009
_Гамма 1 шт.

4 Стяжка кабельная 
стальная СКС 4,6х200 10020520001464 2400 шт.

Допускается применения 
других способов и 
элементов для крепления ЧЭ

1 Способы монтажа и крепления элементов периметральной охранной системы подробнее указаны в  
разделе "Узлы крепления элементов периметральной охранной системы".

  1  
Блок 

обработки
сигналов

Крепление
ЧЭ 

  4  
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  2    3  
Оконечное

устройство
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По

дп
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а
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в. 
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 п
од

л.

Альбом типовых узлов 

ОХР00001-23-ТИО.АТУ

Р 7
ЛистовЛистСтадия

Дегтярева

Широков
 Трибоник

16.02.2023

16.02.2023

16.02.2023Утв.

Пров.

Разраб.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Натыкан Извещатель охранный периметровый 

Прокладка чувствительного элемента по 
ограждению из плоской спирали АКЛ

ББОО
СС

Шаг 
крепления ЧЭ

Стойка 
ограждения

Стойка 
ограждения

Стойка 
ограждения Грунт

Плоская спираль АКЛ

Прокладка чувствительного элемента по ограждению из плоской спирали АКЛ

1 Способы монтажа и крепления элементов периметральной охранной системы подробнее указаны в  
разделе "Узлы крепления элементов периметральной охранной системы".

№
поз. Наименование Марка (обозначение) Н/н Кол. Примечание

1 Блок обработки 
сигналов

Извещатель охранный 
периметровый трибоэлектрический 
ТИО-01 Трибоник

430596000001
_Гамма 1 шт.

2 Чувствительный 
элемент

Кабель трибоэлектрический 
КТПЭВВ 2х0,35 (Gamma-4CBL1041) 

4305505301000225
_Гамма 600 м

3 Оконечное 
устройство

Устройство оконечное извещателя 
охранного периметрового
ТИО-01 Трибоник

430596000009
_Гамма 1 шт.

4 Стяжка кабельная 
стальная СКС 4,6х200 10020520001464 2400 шт.

Допускается применения 
других способов и 
элементов для крепления ЧЭ

Блок 
обработки
сигналов

  1  

Крепление
ЧЭ 

Чувствительный 
элемент (ЧЭ) 

Оконечное
устройство

  4    2    3  



ЭНЕРГО
МОНТАЖ

 2
,5 

м 

 195 м 

 2
,1 

м 

 1
,5 

м 

 0
,4

 м
 

 1
,1 

м 
 0,25 м  

 2
,2

5 
м 

 3 ... 4 м 

Извещатель охранный периметровый 

Шифр:

Ф
ай

л: 
Че

рт
еж

 П
.5

Копировал Формат A3

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

№
 д

уб
л.

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в. 
№

 п
од

л.

Альбом типовых узлов 

ОХР00001-23-ТИО.АТУ

Р 8
ЛистовЛистСтадия

трибоэлектрический ТИО-01

Дегтярева

 Трибоник

16.02.2023

16.02.2023

16.02.2023Утв.

Пров.

Разраб.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Натыкан

Широков

Прокладка чувствительного элемента по 
ограждению из сетки 

типа "Рабица" без каркаса

ББОО
СС

Шаг 
крепления ЧЭ

Стойка 
ограждения

Стойка 
ограждения

Стойка 
ограждения Грунт

Сетка "Рабица"

Прокладка чувствительного элемента по ограждению из сетки типа "Рабица" без каркаса

№
поз. Наименование Марка (обозначение) Н/н Кол. Примечание

1 Блок обработки 
сигналов

Извещатель охранный 
периметровый трибоэлектрический 
ТИО-01 Трибоник

430596000001
_Гамма 1 шт.

2 Чувствительный 
элемент

Кабель трибоэлектрический 
КТПЭВВ 2х0,35 (Gamma-4CBL1041) 

4305505301000225
_Гамма 600 м

3 Оконечное 
устройство

Устройство оконечное извещателя 
охранного периметрового
ТИО-01 Трибоник

430596000009
_Гамма 1 шт.

4 Стяжка кабельная 
стальная СКС 4,6х200 10020520001464 2400 шт.

Допускается применения 
других способов и 
элементов для крепления ЧЭ

1 Способы монтажа и крепления элементов периметральной охранной системы подробнее указаны в  
разделе "Узлы крепления элементов периметральной охранной системы".

Блок 
обработки
сигналов

  1  

  3    2    4  
Оконечное

устройство
Чувствительный 

элемент (ЧЭ) 
Крепление

ЧЭ 



ЭНЕРГО
МОНТАЖ

 195 м 

 2
,1 

м 

 1
,5 

м 

 0
,4

 м
 

 1
,1 

м 
 0,25 м  

 2
,2

5 
м 

 2
,5 

м 

 3 м 

16.02.2023

Извещатель охранный периметровый 

Ф
ай

л: 
Че

рт
еж

 П
.6

Копировал Формат A3

По
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. и
 д

ат
а

Ин
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ам
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нв

. №
По
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а
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в. 
№

 п
од

л.

Альбом типовых узлов 

ОХР00001-23-ТИО.АТУ

Р 9
ЛистовЛистСтадия

трибоэлектрический ТИО-01

Дегтярева
Шифр:

Трибоник

16.02.2023

16.02.2023Утв.

Пров.

Разраб.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Натыкан

Широков

Прокладка чувствительного элемента по 
ограждению из сетки 

типа "Рабица" в рамочной конструкции

ББОО
СС

Шаг 
крепления ЧЭ

Стойка 
ограждения

Стойка 
ограждения

Стойка 
ограждения Грунт

Сетка "Рабица"

Прокладка чувствительного элемента по ограждению из сетки типа "Рабица" в рамочной конструкции

1 Способы монтажа и крепления элементов периметральной охранной системы подробнее указаны в  
разделе "Узлы крепления элементов периметральной охранной системы".

№
поз. Наименование Марка (обозначение) Н/н Кол. Примечание

1 Блок обработки 
сигналов

Извещатель охранный 
периметровый трибоэлектрический 
ТИО-01 Трибоник

430596000001
_Гамма 1 шт.

2 Чувствительный 
элемент

Кабель трибоэлектрический 
КТПЭВВ 2х0,35 (Gamma-4CBL1041) 

4305505301000225
_Гамма 600 м

3 Оконечное 
устройство

Устройство оконечное извещателя 
охранного периметрового
ТИО-01 Трибоник

430596000009
_Гамма 1 шт.

4 Стяжка кабельная 
стальная СКС 4,6х200 10020520001464 2400 шт.

Допускается применения 
других способов и 
элементов для крепления ЧЭ

Блок 
обработки
сигналов

  1  

Крепление
ЧЭ 

Чувствительный 
элемент (ЧЭ) 

Оконечное
устройство

  4    2    3  



ЭНЕРГО
МОНТАЖ

 295 м 

 3 м 

 1
,1 

м 

 0
,4

5 
м 

 0,25 м  

 2
 м

 

 1
,5 

м 

 1
,35

 м
 

трибоэлектрический ТИО-01

Шифр:

Ф
ай

л: 
Че

рт
еж

 П
.7

Копировал Формат A3

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

№
 д

уб
л.

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
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а
Ин

в. 
№

 п
од

л.

Альбом типовых узлов 

ОХР00001-23-ТИО.АТУ

Р 10
ЛистовЛистСтадия

Дегтярева

Широков
 Трибоник

16.02.2023

16.02.2023

16.02.2023Утв.

Пров.

Разраб.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Натыкан Извещатель охранный периметровый 

Прокладка чувствительного элемента по 
ограждению из сетки ПКЛЗ

ББОО
СС

Шаг 
крепления ЧЭ

Стойка 
ограждения

Стойка 
ограждения

Стойка 
ограждения Грунт

Прокладка чувствительного элемента по ограждению из сетки ПКЛЗ

Сетка ПКЛЗ

1 Способы монтажа и крепления элементов периметральной охранной системы подробнее указаны в  
разделе "Узлы крепления элементов периметральной охранной системы".

№
поз. Наименование Марка (обозначение) Н/н Кол. Примечание

1 Блок обработки 
сигналов

Извещатель охранный 
периметровый трибоэлектрический 
ТИО-01 Трибоник

430596000001
_Гамма 1 шт.

2 Чувствительный 
элемент

Кабель трибоэлектрический 
КТПЭВВ 2х0,35 (Gamma-4CBL1041) 

4305505301000225
_Гамма 600 м

3 Оконечное 
устройство

Устройство оконечное извещателя 
охранного периметрового
ТИО-01 Трибоник

430596000009
_Гамма 1 шт.

4 Стяжка кабельная 
стальная СКС 4,6х200 10020520001464 2400 шт.

Допускается применения 
других способов и 
элементов для крепления ЧЭ

  3  
Оконечное

устройство

Блок 
обработки
сигналов

  1  

Крепление
ЧЭ 

  4  
Чувствительный 

элемент (ЧЭ) 

  2  



ЭНЕРГО
МОНТАЖ

 2
,5 

м 

 175 м 
 2,5 ... 3 м 

 1
,5 

м 

 1 м 

 1 м 

 0,25 м 

16.02.2023

Дегтярева
Шифр:

Ф
ай

л: 
Че

рт
еж

 П
.8

Копировал Формат A3

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

№
 д

уб
л.
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ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
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а
Ин

в. 
№

 п
од

л.

Альбом типовых узлов 

ОХР00001-23-ТИО.АТУ

Р 11
ЛистовЛист

Широков

Натыкан
трибоэлектрический ТИО-01

Стадия

Трибоник
16.02.2023

16.02.2023Утв.

Пров.

Разраб.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Извещатель охранный периметровый 

Прокладка чувствительного элемента по 
ограждению из колючей проволоки

ББОО
СС

Стойка 
ограждения

Стойка 
ограждения

Стойка 
ограждения Грунт

Колючая проволока 

Прокладка чувствительного элемента по ограждению из колючей проволоки

Шаг 
крепления ЧЭ

Расстояния между 
вершинами ЧЭ

Блок 
обработки
сигналов

  1  

  3    2    4  
Оконечное

устройство
Чувствительный 

элемент (ЧЭ) 
Крепление

ЧЭ 

1 Способы монтажа и крепления элементов периметральной охранной системы подробнее указаны в  
разделе "Узлы крепления элементов периметральной охранной системы".

№
поз. Наименование Марка (обозначение) Н/н Кол. Примечание

1 Блок обработки 
сигналов

Извещатель охранный 
периметровый трибоэлектрический 
ТИО-01 Трибоник

430596000001
_Гамма 1 шт.

2 Чувствительный 
элемент

Кабель трибоэлектрический 
КТПЭВВ 2х0,35 (Gamma-4CBL1041) 

4305505301000225
_Гамма 600 м

3 Оконечное 
устройство

Устройство оконечное извещателя 
охранного периметрового
ТИО-01 Трибоник

430596000009
_Гамма 1 шт.

4 Стяжка кабельная 
стальная СКС 4,6х200 10020520001464 2400 шт.

Допускается применения 
других способов и 
элементов для крепления ЧЭ



ЭНЕРГО
МОНТАЖ

 295 м 

 3 м 

 1
,3 

м 

 1
,5 

м 

 2
,5 

м 

 0,25 м  
 2

,4
 м

 

Извещатель охранный периметровый 

Шифр:

Ф
ай

л: 
Че

рт
еж

 П
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Альбом типовых узлов 

ОХР00001-23-ТИО.АТУ

Р 12
ЛистовЛистСтадия

трибоэлектрический ТИО-01

Дегтярева

Трибоник

16.02.2023

16.02.2023

16.02.2023Утв.

Пров.

Разраб.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Натыкан

Широков

Прокладка чувствительного элемента по 
декоративному ограждению

из металлических труб

Шаг 
крепления ЧЭ

Стойка 
ограждения

Стойка 
ограждения

Стойка 
ограждения Грунт

Прокладка чувствительного элемента по декоративному ограждению из металлических труб

Декоративное ограждение
 из металлических труб

ББОО
СС

№
поз. Наименование Марка (обозначение) Н/н Кол. Примечание

1 Блок обработки 
сигналов

Извещатель охранный 
периметровый трибоэлектрический 
ТИО-01 Трибоник

430596000001
_Гамма 1 шт.

2 Чувствительный 
элемент

Кабель трибоэлектрический 
КТПЭВВ 2х0,35 (Gamma-4CBL1041) 

4305505301000225
_Гамма 600 м

3 Оконечное 
устройство

Устройство оконечное извещателя 
охранного периметрового
ТИО-01 Трибоник

430596000009
_Гамма 1 шт.

4 Стяжка кабельная 
стальная СКС 4,6х200 10020520001464 2400 шт.

Допускается применения 
других способов и 
элементов для крепления ЧЭ

1 Способы монтажа и крепления элементов периметральной охранной системы подробнее указаны в  
разделе "Узлы крепления элементов периметральной охранной системы".

  3    2  
Оконечное

устройство
Чувствительный 

элемент (ЧЭ) 

  1  
Блок 

обработки
сигналов

  4  
Крепление

ЧЭ 



ЭНЕРГО
МОНТАЖ

 2
,5 

м 

 195 м 

 3 м 

 1
,5 

м 

 0
,4

 м
 

 1
,3 

м 

 2
,4

 м
 

Трибоник
трибоэлектрический ТИО-01

Ф
ай

л: 
Че

рт
еж

 П
.10

Копировал Формат A3

По
дп
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 д

ат
а
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 д

уб
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нв

. №
По

дп
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а
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в. 
№

 п
од

л.

Альбом типовых узлов 

ОХР00001-23-ТИО.АТУ

Р 13
ЛистовЛистСтадия

Дегтярева

Широков 16.02.2023

Шифр:

16.02.2023

16.02.2023Утв.

Пров.

Разраб.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Натыкан Извещатель охранный периметровый 

Прокладка чувствительного элемента по 
ограждению из металлических прутьев

ББОО
СС

Блок 
обработки
сигналов

Стойка 
ограждения

Стойка 
ограждения

Стойка 
ограждения Грунт

Прокладка чувствительного элемента по ограждению из металлических прутьев

  2  
Чувствительный 

элемент (ЧЭ) 
Оконечное

устройство

  3  
Металлические прутья

  4  
Крепление ЧЭ -
на каждом пруте

1 Способы монтажа и крепления элементов периметральной охранной системы подробнее указаны в  
разделе "Узлы крепления элементов периметральной охранной системы".

№
поз. Наименование Марка (обозначение) Н/н Кол. Примечание

1 Блок обработки 
сигналов

Извещатель охранный 
периметровый трибоэлектрический 
ТИО-01 Трибоник

430596000001
_Гамма 1 шт.

2 Чувствительный 
элемент

Кабель трибоэлектрический 
КТПЭВВ 2х0,35 (Gamma-4CBL1041) 

4305505301000225
_Гамма 600 м

3 Оконечное 
устройство

Устройство оконечное извещателя 
охранного периметрового
ТИО-01 Трибоник

430596000009
_Гамма 1 шт.

4 Стяжка кабельная 
стальная СКС 4,6х200 10020520001464

Определяется  
конструкцией 
ограждения

Допускается применения 
других способов и 

элементов для крепления ЧЭ

  1  



ЭНЕРГО
МОНТАЖ

 195 м 
 3 м 

 2
,5 

м 

 1
,5 

м 

 0
,4

 м
 

 1
,3 

м 

 2
,6

5 
м 

 2
,7

 м
 

 0,25 м  

16.02.2023

Извещатель охранный периметровый 

Ф
ай

л: 
Че

рт
еж

 П
.11

Копировал Формат A3
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ам

. и
нв

. №
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а
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 п
од

л.

Альбом типовых узлов 

ОХР00001-23-ТИО.АТУ

Р 14
ЛистовЛистСтадия

трибоэлектрический ТИО-01

Дегтярева
Шифр:

Трибоник

16.02.2023

16.02.2023Утв.

Пров.

Разраб.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Натыкан

Широков

Прокладка чувствительного элемента по 
ограждению из сетки типа

МАХОН-Стандарт - Вариант №1

ББОО
СС

Шаг 
крепления ЧЭ

Блок 
обработки
сигналов

Стойка 
ограждения

Стойка 
ограждения

Стойка 
ограждения Грунт

Сетка типа МАХОН-Стандарт

Прокладка чувствительного элемента по ограждению из сетки типа МАХОН-Стандарт - Вариант №1

  3  
Оконечное

устройство

  2  
Чувствительный 

элемент (ЧЭ) 

  4  
Крепление

ЧЭ 

  1  

1 Способы монтажа и крепления элементов периметральной охранной системы подробнее указаны в  
разделе "Узлы крепления элементов периметральной охранной системы".

№
поз. Наименование Марка (обозначение) Н/н Кол. Примечание

1 Блок обработки 
сигналов

Извещатель охранный 
периметровый трибоэлектрический 
ТИО-01 Трибоник

430596000001
_Гамма 1 шт.

2 Чувствительный 
элемент

Кабель трибоэлектрический 
КТПЭВВ 2х0,35 (Gamma-4CBL1041) 

4305505301000225
_Гамма 600 м

3 Оконечное 
устройство

Устройство оконечное извещателя 
охранного периметрового
ТИО-01 Трибоник

430596000009
_Гамма 1 шт.

4 Стяжка кабельная 
стальная СКС 4,6х200 10020520001464 2400 шт.

Допускается применения 
других способов и 
элементов для крепления ЧЭ



ЭНЕРГО
МОНТАЖ

 595 м 
 3 м 
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16.02.2023
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Альбом типовых узлов 

ОХР00001-23-ТИО.АТУ

Р 15
ЛистовЛистСтадия

трибоэлектрический ТИО-01

Дегтярева
Шифр:

Трибоник

16.02.2023

16.02.2023Утв.

Пров.

Разраб.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Натыкан

Широков

Прокладка чувствительного элемента по 
ограждению из сетки типа 

МАХОН-Стандарт - Вариант №2

ББОО
СС

Шаг 
крепления ЧЭ

Блок 
обработки
сигналов

Стойка 
ограждения

Стойка 
ограждения

Стойка 
ограждения Грунт

Сетка типа МАХОН-Стандарт

Прокладка чувствительного элемента по ограждению из сетки типа МАХОН-Стандарт - Вариант №2

Крепление
ЧЭ 

  4  
Чувствительный 

элемент (ЧЭ) 

  2  
Оконечное

устройство

  3  

  1  

1 Способы монтажа и крепления элементов периметральной охранной системы подробнее указаны в  
разделе "Узлы крепления элементов периметральной охранной системы".

№
поз. Наименование Марка (обозначение) Н/н Кол. Примечание

1 Блок обработки 
сигналов

Извещатель охранный 
периметровый трибоэлектрический 
ТИО-01 Трибоник

430596000001
_Гамма 1 шт.

2 Чувствительный 
элемент

Кабель трибоэлектрический 
КТПЭВВ 2х0,35 (Gamma-4CBL1041) 

4305505301000225
_Гамма 600 м

3 Оконечное 
устройство

Устройство оконечное извещателя 
охранного периметрового
ТИО-01 Трибоник

430596000009
_Гамма 1 шт.

4 Стяжка кабельная 
стальная СКС 4,6х200 10020520001464 2400 шт.

Допускается применения 
других способов и 
элементов для крепления ЧЭ
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МОНТАЖ
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16.02.2023

Извещатель охранный периметровый 
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ОХР00001-23-ТИО.АТУ

Р 16
ЛистовЛистСтадия

трибоэлектрический ТИО-01

Дегтярева

16.02.2023

Шифр:

Трибоник

16.02.2023Утв.

Пров.

Разраб.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Натыкан

Широков

Прокладка чувствительного элемента по 
ограждению из сетки типа

МАХОН-Стандарт - Вариант №3

ББОО
СС

Шаг 
крепления ЧЭ

Блок 
обработки
сигналов

Стойка 
ограждения

Стойка 
ограждения

Стойка 
ограждения Грунт

Прокладка чувствительного элемента по ограждению из сетки типа МАХОН-Стандарт - Вариант №3

Сетка типа МАХОН-Стандарт

№
поз. Наименование Марка (обозначение) Н/н Кол. Примечание

1 Блок обработки 
сигналов

Извещатель охранный 
периметровый трибоэлектрический 
ТИО-01 Трибоник

430596000001
_Гамма 1 шт.

2 Чувствительный 
элемент

Кабель трибоэлектрический 
КТПЭВВ 2х0,35 (Gamma-4CBL1041) 

4305505301000225
_Гамма 600 м

3 Оконечное 
устройство

Устройство оконечное извещателя 
охранного периметрового
ТИО-01 Трибоник

430596000009
_Гамма 1 шт.

4 Стяжка кабельная 
стальная СКС 4,6х200 10020520001464 2400 шт.

Допускается применения 
других способов и 
элементов для крепления ЧЭ

1 Способы монтажа и крепления элементов периметральной охранной системы подробнее указаны в  
разделе "Узлы крепления элементов периметральной охранной системы".

Крепление
ЧЭ 

  4  
Чувствительный 

элемент (ЧЭ) 

  2  
Оконечное

устройство

  3  

  1  



ЭНЕРГО
МОНТАЖ

 295 м 

 3 м 

 2
 м
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,7

 м
 

 1
,5 

м 

 0,25 м  
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16.02.2023 Извещатель охранный периметровый 
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ОХР00001-23-ТИО.АТУ

Р 17
ЛистовЛистСтадия

трибоэлектрический ТИО-01

Дегтярева

16.02.2023

Трибоник

Шифр:

16.02.2023Утв.

Пров.

Разраб.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Натыкан

Широков

Прокладка чувствительного элемента по 
ограждению из металлических листов - 

Вариант №1

Шаг 
крепления ЧЭ

Блок
обработки
сигналов

Стойка 
ограждения

Стойка 
ограждения

Стойка 
ограждения Грунт

Прокладка чувствительного элемента по ограждению из металлических листов - Вариант №1

Металлический лист

ББОО
СС

  1  

Оконечное
устройство

  3  
Чувствительный 

элемент (ЧЭ) 

  2  
Крепление

ЧЭ 

  4 и 5  

1 Способы монтажа и крепления элементов периметральной охранной системы подробнее указаны в  
разделе "Узлы крепления элементов периметральной охранной системы".

№
поз. Наименование Марка (обозначение) Н/н Кол. Примечание

1 Блок обработки 
сигналов

Извещатель охранный 
периметровый трибоэлектрический 
ТИО-01 Трибоник

430596000001
_Гамма 1 шт.

2 Чувствительный 
элемент

Кабель трибоэлектрический 
КТПЭВВ 2х0,35 (Gamma-4CBL1041) 

4305505301000225
_Гамма 600 м

3 Оконечное 
устройство

Устройство оконечное извещателя 
охранного периметрового
ТИО-01 Трибоник

430596000009
_Гамма 1 шт.

4 Скоба 
однолапковая 6-7 оц. 10020520001462 2400 шт. Допускается применения 

других способов и 
элементов для крепления ЧЭ5 Заклепка 

вытяжная алюмин. 4,0х6 10023025000042 2400 шт.



ЭНЕРГО
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Извещатель охранный периметровый 
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ОХР00001-23-ТИО.АТУ

Р 18
ЛистовЛистСтадия

трибоэлектрический ТИО-01

Дегтярева
Шифр:

Трибоник

16.02.2023

16.02.2023Утв.

Пров.

Разраб.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Натыкан

Широков

Прокладка чувствительного элемента по 
ограждению из металлических листов - 

Вариант №2

Шаг 
крепления ЧЭ

Блок
обработки
сигналов

Стойка 
ограждения

Стойка 
ограждения

Стойка 
ограждения Грунт

Прокладка чувствительного элемента по ограждению из металлических листов - Вариант №2

ББОО
СС

Металлический лист

1 Способы монтажа и крепления элементов периметральной охранной системы подробнее указаны в  
разделе "Узлы крепления элементов периметральной охранной системы".

№
поз. Наименование Марка (обозначение) Н/н Кол. Примечание

1 Блок обработки 
сигналов

Извещатель охранный 
периметровый трибоэлектрический 
ТИО-01 Трибоник

430596000001
_Гамма 1 шт.

2 Чувствительный 
элемент

Кабель трибоэлектрический 
КТПЭВВ 2х0,35 (Gamma-4CBL1041) 

4305505301000225
_Гамма 600 м

3 Оконечное 
устройство

Устройство оконечное извещателя 
охранного периметрового
ТИО-01 Трибоник

430596000009
_Гамма 1 шт.

4 Скоба 
однолапковая 6-7 оц. 10020520001462 2400 шт. Допускается применения 

других способов и 
элементов для крепления ЧЭ5 Заклепка 

вытяжная алюмин. 4,0х6 10023025000042 2400 шт.

  4 и 5  
Крепление

ЧЭ 

  2  
Чувствительный 

элемент (ЧЭ) 
Оконечное

устройство

  3  

  1  
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ОХР00001-23-ТИО.АТУ

Р 19
ЛистовЛистСтадия

трибоэлектрический ТИО-01

Дегтярева

16.02.2023

Трибоник

Шифр:

16.02.2023Утв.

Пров.

Разраб.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Натыкан

Широков

Прокладка чувствительного элемента по 
ограждению из металлических листов - 

Вариант №3

Шаг 
крепления ЧЭ

Блок
обработки
сигналов

Стойка 
ограждения

Стойка 
ограждения

Стойка 
ограждения Грунт

Прокладка чувствительного элемента по ограждению из металлических листов - Вариант №3

ББОО
СС

Металлический лист

1 Способы монтажа и крепления элементов периметральной охранной системы подробнее указаны в  
разделе "Узлы крепления элементов периметральной охранной системы".

№
поз. Наименование Марка (обозначение) Н/н Кол. Примечание

1 Блок обработки 
сигналов

Извещатель охранный 
периметровый трибоэлектрический 
ТИО-01 Трибоник

430596000001
_Гамма 1 шт.

2 Чувствительный 
элемент

Кабель трибоэлектрический 
КТПЭВВ 2х0,35 (Gamma-4CBL1041) 

4305505301000225
_Гамма 600 м

3 Оконечное 
устройство

Устройство оконечное извещателя 
охранного периметрового
ТИО-01 Трибоник

430596000009
_Гамма 1 шт.

4 Скоба 
однолапковая 6-7 оц. 10020520001462 2400 шт. Допускается применения 

других способов и 
элементов для крепления ЧЭ5 Заклепка 

вытяжная алюмин. 4,0х6 10023025000042 2400 шт.

Чувствительный 
элемент (ЧЭ) 

  2  
Крепление

ЧЭ 

  4 и 5    3  
Оконечное

устройство

  1  
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ОХР00001-23-ТИО.АТУ

Р 20
ЛистовЛистСтадия

Дегтярева

Широков

Шифр:

Трибоник

16.02.2023

16.02.2023Утв.

Пров.

Разраб.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Натыкан Извещатель охранный периметровый 

Прокладка чувствительного элемента по 
деревянному ограждению

Блок
обработки
сигналов

Стойка 
ограждения

Стойка 
ограждения

Стойка 
ограждения Грунт

Прокладка чувствительного элемента по деревянному ограждению

ББОО
СС

Деревянное ограждение

1 Способы монтажа и крепления элементов периметральной охранной системы подробнее указаны в  
разделе "Узлы крепления элементов периметральной охранной системы".

№
поз. Наименование Марка (обозначение) Н/н Кол. Примечание

1 Блок обработки 
сигналов

Извещатель охранный 
периметровый трибоэлектрический 
ТИО-01 Трибоник

430596000001
_Гамма 1 шт.

2 Чувствительный 
элемент

Кабель трибоэлектрический 
КТПЭВВ 2х0,35 (Gamma-4CBL1041) 

4305505301000225
_Гамма 600 м

3 Оконечное 
устройство

Устройство оконечное извещателя 
охранного периметрового
ТИО-01 Трибоник

430596000009
_Гамма 1 шт.

4 Скоба 
однолапковая 6-7 оц. 10020520001462 Определяется 

конструкцией 
ограждения

Допускается применения 
других способов и 
элементов для крепления ЧЭ5 Саморез с 

прессшайбой 4,2х13 10023030000134

  3  
Оконечное

устройство
Чувствительный 

элемент (ЧЭ) 

  2  
Крепление ЧЭ -
на каждой доске

  4  

  1  
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Альбом типовых узлов 

ОХР00001-23-ТИО.АТУ

Р 21
ЛистовЛистСтадия

Дегтярева

Широков трибоэлектрический ТИО-01
Трибоник

16.02.2023

16.02.2023Утв.

Пров.

Разраб.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Натыкан Извещатель охранный периметровый 

Прокладка чувствительного элемента 
по козырьку из колючей проволоки

ББОО
СС

Крепление ЧЭ

Блок 
обработки
сигналов

Грунт

Козырек из 
колючей проволоки

Прокладка чувствительного элемента по козырьку из колючей проволоки

Вариант 1. 
Вертикальный кронштейн

 

 

Кронштейн

Грунт

Бетонная плита 

Вариант 2. 
Кронштейн с углом наклона 45

 

Чувствительный
элемент (ЧЭ) 

 

Крепеж к стене

Бетонная плита 

Шаг между
вершинами

Кронштейн

  1  

1 Способы монтажа и крепления элементов периметральной охранной системы подробнее указаны в  
разделе "Узлы крепления элементов периметральной охранной системы".

№
поз. Наименование Марка (обозначение) Н/н Кол. Примечание

1 Блок обработки 
сигналов

Извещатель охранный периметровый 
трибоэлектрический ТИО-01 Трибоник

430596000001
_Гамма 1 шт.

2 Чувствительный 
элемент

Кабель трибоэлектрический КТПЭВВ 2х0,35 
(Gamma-4CBL1041) 

4305505301000225
_Гамма 600 м

3 Оконечное устройство Устройство оконечное извещателя 
охранного периметрового ТИО-01 Трибоник

430596000009
_Гамма 1 шт.

4 Скоба однолапковая 6-7 оц. 10020520001462 10 шт. Допускается 
применения 

других 
способов и 

элементов для 
крепления ЧЭ

5 Дюбель универсальный 6х37 10023020000035 10 шт.

6 Шуруп универсальный 3,5х40 10023030000248 10 шт.

7 Стяжка кабельная 
стальная СКС 4,6х200 10020520001464 2700 шт.

  2    7  
Чувствительный 

элемент (ЧЭ) 
Крепление ЧЭ

на каждой нитке 
Оконечное

устройство

  3  

  4, 5 и 6  
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Альбом типовых узлов 

ОХР00001-23-ТИО.АТУ

Р 22
ЛистовЛистСтадия

Дегтярева

Широков

Шифр:

 Трибоник

16.02.2023

16.02.2023Утв.

Пров.

Разраб.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Натыкан Извещатель охранный периметровый 

Прокладка чувствительного элемента 
по козырьку из сетки ССЦП

ББОО
СС

Крепление ЧЭ

Блок 
обработки
сигналов

Грунт

Козырек из 
сетки ССЦП

Прокладка чувствительного элемента по козырьку из сетки ССЦП

Вариант 1. 
Вертикальный кронштейн

 

 

Кронштейн

Грунт

Бетонная плита 

Вариант 2. 
Кронштейн с углом наклона 45

 

Чувствительный
элемент (ЧЭ)  

 

Кронштейн

Шаг 
крепления ЧЭ

Бетонная плита

  3  
Оконечное

устройство
Чувствительный 

элемент (ЧЭ) 

  2    7  
Крепление

ЧЭ 

Крепеж к стене
  4, 5 и 6  

  1  

1 Способы монтажа и крепления элементов периметральной охранной системы подробнее указаны в  
разделе "Узлы крепления элементов периметральной охранной системы".

№
поз. Наименование Марка (обозначение) Н/н Кол. Примечание

1 Блок обработки 
сигналов

Извещатель охранный периметровый 
трибоэлектрический ТИО-01 Трибоник

430596000001
_Гамма 1 шт.

2 Чувствительный 
элемент

Кабель трибоэлектрический КТПЭВВ 2х0,35 
(Gamma-4CBL1041) 

4305505301000225
_Гамма 600 м

3 Оконечное устройство Устройство оконечное извещателя 
охранного периметрового ТИО-01 Трибоник

430596000009
_Гамма 1 шт.

4 Скоба однолапковая 6-7 оц. 10020520001462 10 шт. Допускается 
применения 

других 
способов и 

элементов для 
крепления ЧЭ

5 Дюбель универсальный 6х37 10023020000035 10 шт.

6 Шуруп универсальный 3,5х40 10023030000248 10 шт.

7 Стяжка кабельная 
стальная СКС 4,6х200 10020520001464 2400 шт.
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Альбом типовых узлов 

ОХР00001-23-ТИО.АТУ

Р 23
ЛистовЛистСтадия

трибоэлектрический ТИО-01

Дегтярева
Шифр:

Извещатель охранный периметровый 

Трибоник

16.02.2023Утв.

Пров.

Разраб.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Натыкан

Широков

Прокладка чувствительного элемента 
по козырьку ограждения 
из плоской спирали АКЛ

ББОО
СС

Крепление ЧЭ

Блок 
обработки
сигналов

Грунт

Спираль АКЛ

Прокладка чувствительного элемента по козырьку ограждения из плоской спирали АКЛ

Вариант 1. 
Вертикальный кронштейн

 

 

Кронштейн

Грунт

Бетонная плита 

Вариант 2. 
Кронштейн с углом наклона 45

 

Чувствительный
элемент (ЧЭ)  

 

Бетонная плита 

Шаг 
крепления ЧЭ

Кронштейн

  2  
Чувствительный 

элемент (ЧЭ) 
Оконечное

устройство

  3    7  
Крепление

ЧЭ 

  4, 5 и 6  
Крепеж к стене

  1  

1 Способы монтажа и крепления элементов периметральной охранной системы подробнее указаны в  
разделе "Узлы крепления элементов периметральной охранной системы".

№
поз. Наименование Марка (обозначение) Н/н Кол. Примечание

1 Блок обработки 
сигналов

Извещатель охранный периметровый 
трибоэлектрический ТИО-01 Трибоник

430596000001
_Гамма 1 шт.

2 Чувствительный 
элемент

Кабель трибоэлектрический КТПЭВВ 2х0,35 
(Gamma-4CBL1041) 

4305505301000225
_Гамма 600 м

3 Оконечное устройство Устройство оконечное извещателя 
охранного периметрового ТИО-01 Трибоник

430596000009
_Гамма 1 шт.

4 Скоба однолапковая 6-7 оц. 10020520001462 10 шт. Допускается 
применения 

других 
способов и 

элементов для 
крепления ЧЭ

5 Дюбель универсальный 6х37 10023020000035 10 шт.

6 Шуруп универсальный 3,5х40 10023030000248 10 шт.

7 Стяжка кабельная 
стальная СКС 4,6х200 10020520001464 2400 шт.
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ОХР00001-23-ТИО.АТУ

Р 24
ЛистовЛистСтадия

трибоэлектрический ТИО-01

Дегтярева

16.02.2023

Трибоник

Шифр:

16.02.2023Утв.

Пров.

Разраб.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Натыкан

Широков

Прокладка чувствительного элемента 
по козырьку ограждения 
из объемной спирали АКЛ

ББОО
СС

Блок 
обработки
сигналов

Грунт

Объемная 
спираль АКЛ

Прокладка чувствительного элемента по козырьку ограждения из объемной спирали АКЛ

Кронштейн

Грунт

Бетонная плита 

Вариант 
с V-образным кронштейном

Чувствительный
элемент (ЧЭ) 

Бетонная плита 

Шаг 
крепления ЧЭ

Кронштейн

Объемная 
спираль 
АКЛОконечное

устройство

1 Способы монтажа и крепления элементов периметральной охранной системы подробнее указаны в  
разделе "Узлы крепления элементов периметральной охранной системы".№

поз. Наименование Марка (обозначение) Н/н Кол. Примечание

1 Блок обработки 
сигналов

Извещатель охранный периметровый 
трибоэлектрический ТИО-01 Трибоник

430596000001
_Гамма 1 шт.

2 Чувствительный 
элемент

Кабель трибоэлектрический КТПЭВВ 2х0,35 
(Gamma-4CBL1041) 

4305505301000225
_Гамма 600 м

3 Оконечное устройство Устройство оконечное извещателя 
охранного периметрового ТИО-01 Трибоник

430596000009
_Гамма 1 шт.

4 Скоба однолапковая 6-7 оц. 10020520001462 10 шт. Допускается 
применения 

других 
способов и 

элементов для 
крепления ЧЭ

5 Дюбель универсальный 6х37 10023020000035 10 шт.

6 Шуруп универсальный 3,5х40 10023030000248 10 шт.

7 Стяжка кабельная 
стальная СКС 4,6х200 10020520001464 2400 шт.

Крепление
ЧЭ 

  7    2  
Чувствительный 

элемент (ЧЭ) 
Оконечное

устройство

  3  

  4, 5 и 6  
Крепеж к стене

  1  
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ОХР00001-23-ТИО.АТУ

Р 25
ЛистовЛистСтадия

трибоэлектрический ТИО-01

Дегтярева

16.02.2023

Шифр:

16.02.2023

16.02.2023Утв.

Пров.

Разраб.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Натыкан

Широков

Прокладка чувствительного элемента
под нажимным козырьком
монолитного ограждения

ББОО
СС

Блок 
обработки
сигналов

Грунт

Прокладка чувствительного элемента под нажимным козырьком монолитного ограждения

Бетонная плита 

Шаг 
крепления 

Нажимной козырекА Вид А

Нажимной
козырек

4

5 и 6

2
Резиновый 

амортизатор

5 и 6

4

Бетонная плита

  1  

4, 5 и 6  2  
Чувствительный 

элемент (ЧЭ) 
Оконечное

устройство

  3  

  4, 5 и 6  
Крепеж к стене

Крепеж
к стене

1 Способы монтажа и крепления элементов периметральной охранной системы подробнее указаны в  
разделе "Узлы крепления элементов периметральной охранной системы".

  7  

№
поз. Наименование Марка (обозначение) Н/н Кол. Примечание

1 Блок обработки 
сигналов

Извещатель охранный периметровый 
трибоэлектрический ТИО-01 Трибоник

430596000001
_Гамма 1 шт.

2 Чувствительный 
элемент

Кабель трибоэлектрический КТПЭВВ 2х0,35 
(Gamma-4CBL1041) 

4305505301000225
_Гамма 600 м

3 Оконечное устройство Устройство оконечное извещателя 
охранного периметрового ТИО-01 Трибоник

430596000009
_Гамма 1 шт.

4 Скоба однолапковая 6-7 оц. 10020520001462 2400 шт. Допускается 
применения других 

способов и 
элементов для 
крепления ЧЭ

5 Дюбель универсальный 6х37 10023020000035 4800 шт.

6 Шуруп универсальный 3,5х40 ГОСТ 1145-80 10023030000248 4800 шт.

7 Резина ТМКЩ 160х80х10 ГОСТ 7338-90 10010525000034 2400 шт. Нарезается на 
объекте
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ОХР00001-23-ТИО.АТУ

Р 26
ЛистовЛистСтадия

трибоэлектрический ТИО-01

Дегтярева

16.02.2023

Извещатель охранный периметровый 16.02.2023

16.02.2023Утв.

Пров.

Разраб.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Натыкан

Широков

Прокладка чувствительного элемента 
по козырьку ограждения из спирали АКЛ 

на крыше здания

Кронштейн

Бетонная плита Здание

разделе "Узлы крепления элементов периметральной охранной системы".
1 Способы монтажа и крепления элементов периметральной охранной системы подробнее указаны в  

устройство
Оконечное
  3  

элемент (ЧЭ) 
Чувствительный 

ЧЭ 

  7  
Крепление крепления ЧЭ

Спираль АКЛ

Крепеж к стене

Шаг 

  2    4, 5 и 6  

сигналов
обработки

Блок 
  1  

элемент (ЧЭ) 
Чувствительный 

Спираль АКЛ  2  

Кронштейн

Спираль АКЛ

Прокладка чувствительного элемента по козырьку ограждения из спирали АКЛ на крыше здания

№
поз. Наименование Марка (обозначение) Н/н Кол. Примечание

1 Блок обработки 
сигналов

Извещатель охранный периметровый 
трибоэлектрический ТИО-01 Трибоник

430596000001
_Гамма 1 шт.

2 Чувствительный 
элемент

Кабель трибоэлектрический КТПЭВВ 2х0,35 
(Gamma-4CBL1041) 

4305505301000225
_Гамма 600 м

3 Оконечное устройство Устройство оконечное извещателя 
охранного периметрового ТИО-01 Трибоник

430596000009
_Гамма 1 шт.

4 Скоба однолапковая 6-7 оц. 10020520001462 10 шт. Допускается 
применения 

других 
способов и 

элементов для 
крепления ЧЭ

5 Дюбель универсальный 6х37 10023020000035 10 шт.

6 Шуруп универсальный 3,5х40 10023030000248 10 шт.

7 Стяжка кабельная 
стальная СКС 4,6х200 10020520001464 2400 шт.



 0,25 ì 

ЭНЕРГО
МОНТАЖ

Óçëû êðåïëåíèÿ ýëåìåíòîâ ïåðèìåòðàëüíîé îõðàííîé ñèñòåìû

Íàæèìíîé
êîçûðåê

Ñàìîðåç Ñàìîðåç

Ïîëîæåíè óñòðîéñòâà îêîíå÷íîãî íà çàãðàæäåíèè
(ðåêîìåíäóåìûé âàðèàíò)

Êðåïëåíèå ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà 
ñ ïîìîùüþ ñêîáû ê ìåòàëëè÷åñêîìó ëèñòó

Êðåïëåíèå ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà 
ñ ïîìîùüþ ñêîáû ê òðóáå êâàäðàòíîé

Êðåïëåíèå ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà 
ñ ïîìîùüþ ñêîáû ê äîñêå

Êðåïëåíèå ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà 
ê ïðóòêó ðåøåòêè ñ ïîìîùüþ ñòÿæêè êðåïåæíîé 

Ïîëîæåíèå ðåæóùåãî ýëåìåíòà ÀÊË
â òî÷êå êðåïëåíèÿ ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà

îáæàòü

3

  1   

×óâñòâèòåëüíûé
ýëåìåíò

Îïîðà 
îãðàæäåíèÿ 

Òðóáà
êâàäðàòíàÿ 

îáæàòü

4

  1   

×óâñòâèòåëüíûé
ýëåìåíò

Îïîðà 
îãðàæäåíèÿ 

Äîñêà

×óâñòâèòåëüíûé 
ýëåìåíò

Îêîíå÷íîå
óñòðîéñòâî

5

5 îáæàòü

2
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Ìåòàëëè÷åñêèé 
ëèñò

Îãðàæäåíèå
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ëåíòà 

×óâñòâèòåëüíûé
ýëåìåíò

5 Çàãíóòü

5

×óâñòâèòåëüíûé
ýëåìåíò

Îïîðà 
îãðàæäåíèÿ 

Ïðóòîê
ðåøåòêè

¹
ïîç. Íàèìåíîâàíèå Ìàðêà (îáîçíà÷åíèå) Í/í Ïðèìå÷àíèå

1 Ñêîáà îäíîëàïêîâàÿ 6-7 îö. ÃÎÑÒ 17020-78 10020520001462

Äîïóñêàåòñÿ 
ïðèìåíåíèÿ 

äðóãèõ 
ñïîñîáîâ è 

ýëåìåíòîâ äëÿ 
êðåïëåíèÿ ×Ý

2 Çàêëåïêà âûòÿæíàÿ àëþìèí. 4,0õ6 DIN7337 10023025000042

3 Ñàìîðåç ïî ìåòàëëó  3,9õ13 DIN7504 10023030000249

4 Ñàìîðåç ñ ïðåññøàéáîé 4,2õ13 DIN968 10023030000146

5 Ñòÿæêà êàáåëüíàÿ ñòàëüíàÿ ÑÊÑ 4,6õ200 10020520001464
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ËèñòîâËèñòÑòàäèÿÈçâåùàòåëü îõðàííûé ïåðèìåòðîâûé 

òðèáîýëåêòðè÷åñêèé ÒÈÎ-01
Òðèáîíèê

16.02.2023

16.02.2023

16.02.2023Óòâ.

Ïðîâ.

Ðàçðàá.

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäï. Äàòà

Íàòûêàí

Øèðîêîâ

Äåãòÿðåâà

Óçëû êðåïëåíèÿ ýëåìåíòîâ 
ïåðèìåòðàëüíîé îõðàííîé ñèñòåìû
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Êðåïëåíèå áëîêà îáðàáîòêè ñèãíàëîâ 
ê áåòîííîé ñòåíå

Ñòåíà
Áëîê
îáðàáîòêè
ñîãíàëîâ

6

7

Êðåïëåíèå áëîêà îáðàáîòêè ñèãíàëîâ 
ê ñòîéêå îãðàæäåíÿ ïðè ïîìîùè Z-ïðîôèëÿ

Áëîê
îáðàáîòêè
ñîãíàëîâ

Ñòîéêà
îãðàæäåíèÿ 
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Óçëû êðåïëåíèÿ ýëåìåíòîâ ïåðèìåòðàëüíîé îõðàííîé ñèñòåìû

¹
ïîç. Íàèìåíîâàíèå Ìàðêà (îáîçíà÷åíèå) Í/í Ïðèìå÷àíèå

1 Z- ïðîôèëü ïåðôîðèðîâàííûé,
îêðàøåííûé ÇÏÐ 30 õ 62 õ 2 ìì 10020515000531

Êðåïèòü ïî ìåñòó ê ñòîéêå ñ 
ïîìîùüþ ñâàðêè èëè 
ñàìîðåçîâ ïî ìåòàëëó

2 Âèíò Ì5õ16 ÃÎÑÒ 17473-80 10023010000091

Äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèÿ 
äðóãèõ ñïîñîáîâ è ýëåìåíòîâ 
äëÿ êðåïëåíèÿ áëîêà 
îáðàáîòêè ñèãíàëîâ

3 Ãàéêà Ì5 ÃÎÑÒ 5915-70 10023015000111

4 Øàéáà ãðîâåð 5  ÃÎÑÒ 6402-70 10023015000122

5 Øàéáà 5 ÃÎÑÒ 11371-78 10023015000204

6 Äþáåëü óíèâåðñàëüíûé 6õ37 10023020000035

7 Øóðóï óíèâåðñàëüíûé 3,5õ40 10023030000248
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Àëüáîì òèïîâûõ óçëîâ 

ÎÕÐ00001-23-ÒÈÎ.ÀÒÓ

Ð 28
ËèñòîâËèñòÑòàäèÿÈçâåùàòåëü îõðàííûé ïåðèìåòðîâûé 

òðèáîýëåêòðè÷åñêèé ÒÈÎ-01
Òðèáîíèê

16.02.2023

16.02.2023

16.02.2023Óòâ.
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Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäï. Äàòà
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Óçëû êðåïëåíèÿ ýëåìåíòîâ 
ïåðèìåòðàëüíîé îõðàííîé ñèñòåìû





КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД sst-triboniq.ru

ПОДБОР СИСТЕМЫ  
ПОД УСЛОВИЯ ЗАКАЗЧИКА 

Наши технические специалисты приедут к вам на объект 
и подберут оптимальное решение для обеспечения 
безопасности с учетом ваших потребностей.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Наши специалисты готовы  
организовать обучение по системе 
Triboniq™ у заказчика или на базе 
полигона в Московской области.

МОНТАЖ
Будем рады предложить аккредитованную 
службу монтажа, которая оперативно  
и качественно проведет монтажные  
и пусконаладочные работы.

Демонстрация работы системы Triboniq™ 
Московская область, г. Пушкино  
С-269.0423

Записаться на просмотр и задать интересующие вопросы  
нашим инженерам по системе Triboniq™ вы можете по телефону  
+7 495 627 72 55  доб. 8483  
или через форму обратной связи на сайте sst-triboniq.ru


